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I takt med att vårt samhälle blir alltmer elektrifierat och beroende av hållbara energikällor, ökar 
behovet av robusta och effektiva elnät. För att säkerställa att elnäten kan möta framtidens krav 
på kapacitet och flexibilitet har EU, genom lagstiftningspaketet "Ren energi för alla", infört ett 
krav på att alla elnätsföretag ska utveckla och offentliggöra nätutvecklingsplaner. Dessa planer 
syftar till att skapa transparens och förutsägbarhet i hur elnäten kommer att utvecklas på 
medellång och lång sikt. 

Nätutvecklingsplanerna, som ska omfatta investeringar och åtgärder för de kommande fem till 
tio åren, är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på elektricitet, integrera ny 
produktionskapacitet och stödja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elfordon. Genom att 
tydligt specificera dessa åtgärder kan elnätsföretag och myndigheter bättre samordna sina 
insatser för att säkerställa en stabil och effektiv elförsörjning. 

I Sverige har Energimarknadsinspektionen (Ei) i sin rapport Ei R2020:02 föreslagit hur detta 
direktiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Ei rekommenderade att alla lokal- och 
regionnätsföretag ska vara skyldiga att upprätta och offentliggöra sina nätutvecklingsplaner, 
samt att lämna in dem till Ei vartannat år. Syftet med detta är att säkerställa att både befintlig 
infrastruktur och nya investeringar bidrar till en effektiv och flexibel användning av elnätet, vilket 
även innefattar integrering av alternativa lösningar som energieffektivitet, energilagring och 
efterfrågeflexibilitet. 

Beslutet att införa dessa krav i svensk lagstiftning fattades i början av 2024 och samtliga 
elnätsbolag ska ta fram en nätutvecklingsplan som publiceras senast den sista december 2024. 
Intresset för att utveckla nätutvecklingsplaner är stort bland nätföretag, som redan har påbörjat 
samarbeten för att kartlägga behoven och hitta lösningar för att möta den ökade elektrifieringen. 
Dessa planer kommer att spela en avgörande roll i att minska kapacitetsbristen i elnätet och 
hantera flaskhalsar på ett effektivt sätt. Genom att skapa en transparent process och tydliga 
planer kan nätföretagen bidra till en hållbar och stabil energiförsörjning som möter framtidens 
krav. 
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1. Uppgifter om företaget och företagets elnät 

I detta avsnitt presenteras uppgifter om Eksjö Elnät AB, hädanefter benämnt Eksjö Elnät, samt 
uppgifter om företagets elnät. 

1.1. Uppgifter om företaget. 

Funderingar och synpunkter på planen och dess innehåll tas gärna emot av Eksjö Elnät genom 
kontaktvägar noterade i Tabell 1 nedan 

Tabell 1 Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Eksjö Elnät AB 

Organisationsnummer 556486–7660 

Kontaktperson(er) Henrik Ekman, John Sander  

E-post kundtjanst@eksjoenergi.se  
 

Telefonnummer 0381–19 20 00 

Länk till nätutvecklingsplan som delats inför samråd (preliminär 
nätutvecklingsplan) 

https://eksjoenergi.se/elnat/natutvecklingsplan/ 
 

Länk till information om samråd https://eksjoenergi.se/elnat/natutvecklingsplan/ 

Länk till slutgiltig nätutvecklingsplan https://eksjoenergi.se/elnat/natutvecklingsplan/ 

Länk till slutgiltig samrådsredogörelse https://eksjoenergi.se/elnat/natutvecklingsplan/ 

Bilagor Bilaga 1 Samrådsredogörelse 

Bilaga 2 E.ON samrådsyttrande 

Kartbilder  

  

mailto:henrik.ekman@eksjoenergi.se
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feksjoenergi.se%2Felnat%2Fnatutvecklingsplan%2F&data=05%7C02%7Ckatarina.lenander%40rejlers.se%7Cdbeac210e79544cb6f0408dc9b5bcd50%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C0%7C0%7C638556065811425622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CZg6C8lTveBoi5h94Aofdq2ia2Cw2GvEsN9NG8hO3vE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feksjoenergi.se%2Felnat%2Fnatutvecklingsplan%2F&data=05%7C02%7Ckatarina.lenander%40rejlers.se%7Cdbeac210e79544cb6f0408dc9b5bcd50%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C0%7C0%7C638556065811425622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CZg6C8lTveBoi5h94Aofdq2ia2Cw2GvEsN9NG8hO3vE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feksjoenergi.se%2Felnat%2Fnatutvecklingsplan%2F&data=05%7C02%7Ckatarina.lenander%40rejlers.se%7Cdbeac210e79544cb6f0408dc9b5bcd50%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C0%7C0%7C638556065811425622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CZg6C8lTveBoi5h94Aofdq2ia2Cw2GvEsN9NG8hO3vE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feksjoenergi.se%2Felnat%2Fnatutvecklingsplan%2F&data=05%7C02%7Ckatarina.lenander%40rejlers.se%7Cdbeac210e79544cb6f0408dc9b5bcd50%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C0%7C0%7C638556065811425622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CZg6C8lTveBoi5h94Aofdq2ia2Cw2GvEsN9NG8hO3vE%3D&reserved=0
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1.2. Uppgifter om företagets elnät 

Eksjö Elnät omfattar Eksjö tätort samt en del landsbygd väster om tätorten, inklusive ett militärt 
övningsområde. Eksjö elnät omgärdas helt av E.ON Eldistributions elnät och matas från E.ON 
Eldistributions regionnät via tre regionnätstationer: T100 Norra Mottagningsstation, T200 Östra 
Mottagningsstation och T300 Västra Mottagningsstation. I fördelningsstationerna transformeras 
spänningen från 50 kilovolt (kV) till 10 kV, vilken sedan matar Eksjös lokalnät. I respektive 
mottagningsstation har Eksjö Elnät ett abonnemang mot E.ON där den abonnerad effekten är 
fördelad enligt nedan: 

• 13,7 megawatt (MW) i T100 NM  

• 4,6 MW i T200 ÖM 

• 5 MW i T300 VM 

Genom ovannämnda mottagningsstationer fördelas sedan elnätet vidare i koncessionsområdet. 
Eksjö Elnät har en reservmatning som idag kommer från regionnätstation Nässjö, vilket är 
ansluten till Eksjös mottagningsstation T300 via E.ON:s 50 kV luftledning. 

Elnätet består av både stadsnät i centrala Eksjö samt landsbygdsnät utanför tätorten. 
Koncessionen för området är på 10 kV Eksjö Elnät förser ca 6 540 anslutna kunder, där merparten 
tillhör lågspänningskollektivet. 

Den nuvarande elproduktionen inom nätet kommer främst från mikroproducenter av solenergi, 
större solcellsparker och ett kraftvärmeverk. Totalt genereras det 5,5 MW från solkraft och 2 MW 
från kraftvärmeverket.  

Fördelningen av kundernas säkringsstorlek ser ut enligt nedan i Tabell 2. Det finns idag elva 
högspänningskunder som står för en tredjedel av energiuttaget. 

Tabell 2 Antal lågspänningskunder hos Eksjö Elnät uppdelat på säkringsnivå. 
 

Säkringsstorlek Antal anslutningar  

16 A LGH 3058 

16 A 2146 

20 A 676 

25 A 211 

35 A 138 

50 A 76 

63 A 62 

80 A 41 

100 A 17 

125 A 27 

160 A 16 

200 A 6 

250 A effekt lsp 33 
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Nedan i Figur 1 presenteras toppeffekthistoriken per abonnemangsstorlek under 2023 där 
respektive abonnemangsstorleks toppeffekt per månad visas med olika färg. Notera att 
toppeffekten har aggregerats utan hänsyn till eventuell sammanlagring och således ger totalen 
inte en representativ bild av toppeffekten i nätet som helhet per månad. Årstidsvariationen av 
toppeffektbehoven är det som syns tydligast och för övrigt följer toppeffekten inom 
abonnemangsstorlekarna varandra över året. 
 

 
Figur 1 visar effekthistorik per abonnemangsstorlek i kW.  
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1.3. Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet. 

 
Nedan presenteras det geografiska området där Eksjö Elnät bedriver sin nätverksamhet. Baserat 
på elnätets utformning och det geografiska området har elnätet inte delats in i delområden. 

 

Figur 2 visar en översiktskarta över det geografiska område där Eksjö Elnät bedriver sin nätverksamhet. 

  



 

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se 8 (15) 

Nätutvecklingsplan 2025-2034 Datum      2024-12-03 
Revision   2 

  

2. Behov av överföringskapacitet i elnätet 

Följande avsnitt avser att redogöra för Eksjö Elnäts arbete med att ta fram en prognos för behovet 
av överföringskapacitet för elnätet. Vidare kommer även prognosen för behovet av 
överföringskapaciteten i elnätet presenteras i detta avsnitt. Eksjö Elnät redovisar här även sin 
analys av nuvarande systems förmåga att möta de behov av överföringskapacitet som prognosen 
anger. 

2.1. Redogörelse för företagets prognosarbete. 

I samband med arbetet med denna nätutvecklingsplan har Eksjö Elnät tagit fram en prognos för 
behovsutvecklingen i nätområdet. Metodiken för arbetet beskrivs nedan.  

Eksjö Elnät har använt ett prognosverktyg som är baserat på branschstandarder för uppskattning 
av effektbehov i enlighet med Energiforsks rapport 2024–1006 ”Effektprognos – en lathund för 
lokalnätsbolag”. Ansatsen har varit att följa denna lathund i så hög grad som möjligt. Vissa avsteg 
har gjorts i de fall information och statistik har varit haft svår att inhämta, dock bedöms kraven i 
Ei’s föreskrift och mall uppfyllas. 

 

Figur 3 visar schema över hur prognosverktyget är uppbyggt. Gröna boxar är sådana som tillhandahållits av Energiforsk, orangea 
boxar är sådana som Eksjö Elnät behöver fylla i själv och lila boxar är resultat som bygger verktygets beräkningar. 

Prognosarbetet vilar på tre bidragande faktorer:  

(1) Effektbehovet från den borgerliga(om samhället växer eller krymper) tillväxten,  

(2) Effektbehovet från punktlaster, samt  

(3) Effektbehovet från laddinfrastruktur.  

Prognosarbetet har också genomförts med tre olika prognosscenarier; förväntad, hög och låg. 
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Det första benet, effektbehovet från den borgliga tillväxten, ämnar fånga behovet som 
tillkommer på grund av att samhället växer (eller krymper) i normal ordning. Detta ben inkluderar 
bland annat konsumtionskällor såsom bostäder, normala näringslivsverksamheter och 
skolplatser. Prognosen grundar sig på antagandet om att dessa kategorier är av sådan art att de 
kommer konsumera lika mycket energi per kategori i framtiden som idag – exempelvis att 
skolverksamheten kommer kräva lika mycket effekt per invånare om tio år som idag.  

Effektprognosen för borgerlig tillväxt beräknas alltså genom att se till Eksjö Elnäts nuvarande 
sammansättning av verksamheter (skolor, kontor, affärer, bostäder osv) och approximera dess 
utveckling i linje med antagen befolkningsökning.  

Det andra benet, effektbehovet från punktlaster, ämnar fånga upp förändringar i området som 
är specifika för just sagda område. Det kan röra sig om att en industri i nätet planerar att öka eller 
minska sin produktion eller att ett nytt köpcentrum skall öppna om fem år. Denna kategori skall 
alltså fånga förändringar som är utöver den tidigare nämnda borgerliga tillväxten.  

Dessa framtidsplaner för området är inhämtade genom dialog med områdets intressenter. Eksjö 
Elnät har bland annat sökt kommunen för konsultation.  

Det tredje och sista benet är effektbehovet från laddinfrastrukturen. Samhället förväntas under 
de kommande åren vrida om mot en alltmer elektrifierad transportsektor vilket driver ett större 
behov av el och därmed effekt i lokalnäten.  

För att uppskatta det framtida effektbehovet för elektrifieringen av transportsektorn så har en 
modell använts. In-paramterar är  

• Energiforsks prognos för antalet ny-registreringar av fordon  

• Antaganden om hur stor del av nyregistrerade fordon som är elektriska  

• Antaganden om antalet existerande fordon i området  

• Energiforsks schabloner för effektbehov för elektriska fordon  

Kombinationen av ovanstående parametrar ger sedan ett prognosticerat effektbehov för 
lokalnätet drivet av elektrifieringen av fordonsflottan, uppdelat per år. 

Behov av överföringskapacitet drivet av produktion  

Eksjö Elnäts största behov av överföringskapacitet drivs av konsumtion och inträffar under kalla 
vinterdagar. Solceller i bostadsområden kan tidvis orsaka problem i vissa enskilda nätstationer, 
främst i områden med ett äldre nät. Vid en större utbyggnad är detta ett potentiellt problem. 
Elnätet är inte uppbyggds för att producenter ska finns långt ut i nätet. 

Med en ökande produktion inom Eksjö elnät kan det potentiellt innebära att företaget blir en 
kraftproducerande enhet mot överliggande nät. Detta scenario kräver särskild hantering och 
anpassning inom ramen för Eksjö Energis avtal med E.ON, som är överliggande nätägare. I 
dagsläget kräver även E.ON att anslutningar större än 500kW ska godkännas i förväg, vilket 
fördröjer nyanslutningar och kan även stoppa dem. 

Det är också möjligt att den förändrade dynamiken i elnätet leder till andra utmaningar i form av 
spänningskvalitet och övertoner. Dessa utmaningar är dock inte direkt kapacitetsrelaterade. 
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2.2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 

Prognosarbetet beskrivet i stycke 2.1 ovan resulterar i nedanstående prognos för Eksjö Elnäts 
koncessionsområde, se Tabell 3. 

Tabell 3 Prognos över ökningen av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 

År Förväntat scenario (MW) 

2025 1,7 

2026 3,2 

2027 4,3 

2028 5,1 

2029 9,3 

2030 11,2 

2031 13,1 

2032 15 

2033 16,9 

2034 18,8 

 

Figur 4 visar på en kraftig ökning av den prognostiserade överföringskapaciteten. Den i särklass 
största bidragande orsaken till det är punktlaster. Det som potentiellt har stor påverkan är 
elektrifiering av tung industri och dess transporter. Elektrifiering av fordon och borgerlig tillväxt 
bedöms att ha mindre påverkan. 

  
 
Figur 4 Prognos för det sannolika behovet av överföringskapacitet inom Eksjö Energi. 
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2.2.1. Redogörelse för ökning och minskning av behov av 
överföringskapacitet. 

Eksjö elnät ser att det under nästkommande 10 års period kan finns behov av en ökning av 
överföringskapaciteten, främst kopplat till punktlaster.  

Tabell 4 Maxlaster historiskt och prognostiserat uttryckt i MW 

2021 2022 2023 2024* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

22,7 20,9 20,9 21 23,1 24,6 25,7 26,5 30,7 32,6 34,5 36,4 38,3 40,2  

Medelvärde satt till 100% 108% 115% 120% 124% 144% 152% 161% 170% 179% 188% 

Historik Prognos  

<-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------> 

*Maxlast 
under Q1 2024 

       

 

2.3. Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 

I dagsläget klarar Eksjö Elnät normalkopplingsfallet för elnätet med god driftsäkerhet. Ett ökat 
energibehov skulle dock innebära utmaningar.  

Nuvarande kapacitetsbegränsningar 

En tydlig flaskhals för Eksjö Elnät är bristen på redundans mellan mottagningsstationerna. 
Exempelvis skulle förlusten av en mottagningsstation leda till stora överföringsproblem och 
potentiella avbrott i elförsörjningen. För att säkerställa att Eksjö Elnäts elnät inte blir den 
begränsande faktorn har företaget tagit fram en investeringsplan som syftar till att möta 
kapacitetsbehovet. 

Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser 

Eksjö Elnät använder idag sig av ett reservkraftsabonnemang mot E.ON. Den finns som möjlig 
kompensering och reserv ifall att produktionen vid kraftvärmeverket inte vara i drift. Eksjö elnät 
har då möjlighet att ta del av motsvarande effekt (2MW) från E.ONs regionnät utan att drabbas 
av straffavgift ifall abonnemangsgränsen skulle överskridas.  

Eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar 

Eksjö Elnät står inför en ökning av kapacitetsbehovet den kommande tioårsperioden. För att 
kunna möta den prognostiserade ökningen bedöms det att det är av vikt att de planerade 
investeringarna som presenteras i kapitel 3 genomförs. Till en viss utsträckning innebär det också 
att den tillgängliga effekten behöver vara tillräcklig från överliggande nät.  
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3. Planerade investeringar och alternativa lösningar 

Följande avsnitt ämnar redogöra för Eksjö Elnäts tillvägagångssätt för att planera vilka åtgärder 
som krävs för att möta behovet av överföringskapacitet. Baserat på det identifierade behovet 
kommer detta avsnitt redovisa planerade investeringar och planerat behov av flexibilitetstjänster 
och andra resurser. 

3.1. Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder. 

Eksjö Elnäts strategi vid planering av åtgärder grundar sig i principen att möta dagens behov 
samtidigt som de tar höjd för nya eventuella problem som kan uppstå i elnätet. De väljer 
exempelvis konsekvent att öka arean på kablar vid reinvesteringar med avsikt att öka 
överföringskapaciteten.  

Planeringen av åtgärder inom Eksjö Elnät utgår från ålder på anläggningen och behovet att byta 
dessa, samt förfrågningar om nyanslutning till elnätet. Strategin är att tillse att redundans och 
tillräcklig överföringskapacitet finns i nätet. Eksjö elnät vill framtidssäkra och föryngra nätet, det 
är viktiga aspekter vid planering av åtgärder. 

Eksjö elnät har identifierat ett behov av att förbättra redundansen mellan sina 
mottagningsstationer. Ett projekt med ett starkt 10 kV förband med full redundans mellan 
mottagningsstationerna har påbörjats. Det pågår även en process för ombyggnad av 50 kV 
matningen. 

3.1.1. Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat. 

Eksjö Elnäts process kring kapacitetshöjande investeringar kan delas in i två kategorier, enligt 
nedan:  

1. Åtgärder initierade av anslutningsförfrågan  

2. Åtgärder initierade av reinvesteringsbehov  

Under 2022 inledde Eksjö Elnät och Rejlers en förstudie kring hur en ombyggnad av 50kV nätet 
och dess mottagningsstationer skulle kunna genomföras på bästa sätt. Förstudien identifierade 
att det skulle vara lämpligt att bygga en ny 50/10 kV mottagningsstation, denna ska då ersätta 
två av de befintliga mottagningsstationerna. Därmed kan Eksjö Energi minska antalet 
mottagningsstationer mot E.ON från tre till två. Genom denna investering förbättras redundansen 
avsevärt och kapaciteten inom Eksjö Elnäts koncessionsområde ökar. 

Åtgärder initierade av anslutningsförfrågan  

När en anslutningsförfrågan inkommer så genomför företaget en nätutredning för att utvärdera 
om anslutningen är möjlig direkt eller ifall den ställer krav på påföljande förstärkningar i nätet 
bakom själv anslutningspunkten. Resultatet av nätutredningen jämförs sedan med listan på 
behov av nätåtgärder samt reinvesteringsbehovet i nätet. Synergieffekter nyttjas i största möjliga 
mån.  

Åtgärder initierade av reinvesteringsbehov  

Alla komponenter i elnätet behöver förnyas när de uppnått sin livslängd, så kallade 
reinvesteringar. När en reinvestering behöver göras så undersöker Eksjö Elnät om, baserat på 
en behovsanalys, det är av nytta för elnätet att i samband med reinvesteringen även göra 
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kapacitetshöjande åtgärder. Ett exempel på detta kan vara att byta ut en gammal elledning till en 
ny elledning men högre kapacitet. Marginalkostnaden för sådan kapacitetshöjning är ofta låg men 
de får en bättre anläggning under dess livstid.  

3.1.2. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet. 

Som en del av sin investeringsplanering genomför företaget en utvärdering av 
kostnadseffektiviteten i investeringarna med hänsyn till ett livscykelperspektiv. Idag har Eksjö 
Elnät som princip att bygga ut elnätet vid behov. Denna princip bygger på att det är det mest 
kostnadseffektiva sättet att få ut maximalt av investeringens livscykel. Man väljer till exempel alltid 
att öka dimension på kablar vid utbyten av dessa. Principen är också välja lämplig teknik och 
material för att få en så lång teknisk livslängd som möjligt. Schaktkostnaderna är höga så det är 
av vikt att inte gräva fler gånger än nödvändigt, samförläggning genomförs alltid när det är möjligt. 

3.2. Planerade investeringar. 

Tabell 5 redogör för planerade investeringar till och med år 2034 och redovisar dels status för 
projekten, dels tidpunkt för driftsättning. 

Projektstatus anges i en skala ett till sex där numreringen anger följande: 

1. Planerad (internt beslutad)  
2. Inväntar tillstånd  
3. Tillstånd beviljas, ej prövat  
4. Påbörjad  
5. Under övervägande (ej internt beslutad)  
6. Övrigt (vilket specificeras ytterligare) 

Tabell 5 Planerade investeringar till och med år 2034 

Projektbenämning Projektbeskrivning Syfte med projektet Projektstatus Tidpunkt för 
driftsättning 

T300VM Modernisering/utökning av 
ställverk. Byte 
krafttransformatorer 

Kapacitetshöjning och 
redundans 

4 2027 

Mottagningsstation Byte krafttransformatorer Kapacitetshöjning och 
redundans 

1 2026 

10 kV kablar Nätförstärkning Redundans 4  2029–2030 

Nya T100ÖM Mottagningsstation och 
Krafttransformatorer 

Kapacitetshöjning/ 
redundans 

1  2029–2030 

Ledningsförnyelse MSP och LSP Kapacitetshöjning 4  2024- 

Distributionstransformatorer  MSP och LSP Kapacitetshöjning/ 
förnyelse 

4  2024- 

Nätstationer  MSP och LSP Kapacitetshöjning/ 
förnyelse 

4  2024- 
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3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar. 

Den planerade investeringen för nybyggnation av 10kV nätet mellan mottagningsstationerna för 
att skapa full redundans, innebär en stor uppgradering och skapar förutsättningar för ett väl 
fungerande elnät under en längre tidshorisont än vad denna nätutvecklingsplan avser. 

3.3. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser. 

Följande avsnitt ämnar belysa Eksjö Elnäts behov av flexibilitetstjänster och alternativa resurser. 
Fram tills idag har Eksjö Elnät inte sett något behov av flexibilitetstjänster, men det är möjligt att 
detta har ändrats om 3 – 5 år. Hittills har man valt att bygga ut och upprusta det existerande 
elnätet. 

Inom Eksjö elnät finns det inget villkorat abonnemang, dock är det tänkbart att det skulle kunna 
bli aktuellt vid framtida batterilageranslutningar. 

3.3.1. Det förväntade behovet. 

Tabell 6 redovisar Eksjö Elnät förväntade behov av flexibilitetstjänster och andra resurser som 
kan användas som alternativ till utbyggnad av elnätet. 

Tabell 6 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i MW 

Delområde 0-2 år 3-5 år 6-10 år  

 0 5 8 

 

3.3.2. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet 
av åtgärderna. 

Eksjö Elnät har efter samtal med de största kunderna identifierat flera möjliga flexibilitetsprojekt. 
Där ett troligt behov av flexibilitet estimerats utifrån det prognosarbete som har genomförts i 
denna nätutvecklingsplan.  

Ett exempel på projekt är att kraftvärmeverkets generator skulle kunna bli aktuell för 
flexibilitetstjänster. Några andra exempel är en industrikund som kan tänka sig att tillfälligt styra 
ner eleffekten vid vissa moment i produktionen. En annan industrikund är aktiv på 
stödtjänstmarknaden idag med en effekt på 500kW från sina smältugnar och överväger fler 
flexibilitetstjänster, så som batterilösningar. Utifrån slutsatserna i prognosen bedöms olika typer 
av flexibilitetstjänster vara en viktig resurs för att nå det ökande behovet av överföringskapacitet. 

3.3.3. Omdirigering. 

Företaget använder sig inte av omdirigering enligt artikel 13.4 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/943. 
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4. Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2025–
2034 möter behovet 

Detta avsnitt syftar till att ge en detaljerad redogörelse för Eksjö Elnäts förmåga att möta det 
förväntade behovet av överföringskapacitet under den kommande tioårsperioden. Två centrala 
frågor behandlas: om de planerade åtgärderna är tillräckliga för att möta det prognosticerade 
behovet av överföringskapacitet, och om det finns några kapacitetsbegränsningar i relation till 
överliggande nätföretag. 

Är åtgärderna tillräckliga för att möta det prognosticerade behovet av 
överföringskapacitet? 

Ja, Eksjö Elnät bedömer att de åtgärder som presenteras i den aktuella nätutvecklingsplanen är 
tillräckliga för att möta det prognosticerade behovet av överföringskapacitet inom företagets 
elnät under den kommande tioårsperioden. De föreslagna åtgärderna har utformats för att 
säkerställa att elnätet kan hantera den ökande efterfrågan, samtidigt som de tillfredsställer 
eventuella kapacitetsbegränsningar inom det egna elnätet. 

Planen innefattar både förstärkningar och moderniseringar av den befintliga infrastrukturen, 
vilket kommer att öka nätets robusthet och tillförlitlighet. Genom dessa åtgärder anser Eksjö 
Elnät att de är väl förberedda på att möta både nuvarande och framtida energibehov. 

Finns det några kapacitetsbegränsningar mot överliggande nätföretag? 

Ja, Eksjö Elnät ser en risk att kapacitetsbegränsningar i relation till överliggande elnät kan 
påverka företagets förmåga att fullt ut möta framtida behov, särskilt när det gäller etablering av 
större produktionsanläggningar. E.ON Energidistribution, som ansvarar för regionnätet, har ett 
belastat nät i regionen, vilket kan begränsa möjligheten att hantera ökad effekt i nätet. 

Dessa begränsningar i regionnätet kan skapa utmaningar för Eksjö Elnät, särskilt i samband 
med storskaliga projekt eller ökande energibehov från nyetablerade industrier eller andra större 
aktörer. För att hantera denna utmaning ser Eksjö Elnät AB ett behov av att intensifiera 
dialogen och samarbetet med E.ON Energidistribution, med målet att stärka regionnätets 
kapacitet och därigenom stödja lokal utveckling. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis bedömer Eksjö Elnät att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att 
möta det prognosticerade behovet av överföringskapacitet inom det egna nätet under den 
kommande tioårsperioden. Däremot finns en medvetenhet om potentiella 
kapacitetsbegränsningar i relation till överliggande nät, särskilt från E.ON Energidistributions 
regionnät. För att säkerställa fortsatt tillväxt och pålitlig energiförsörjning planerar Eksjö Elnät 
AB att intensifiera samarbetet med regionnätsägaren för att hantera dessa utmaningar 
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5. Samråd 

Nätutvecklingsplanen publicerades för samråd på Nätutvecklingsplan för samråd - Eksjö Energi 
den 15e September, och det offentliga samrådet pågick i 6 veckor. Syftet med samrådet är att ge 
berörda systemanvändare möjlighet att lämna synpunkter på nätutvecklingsplanens innehåll.  
 

Eksjö Elnät välkomnade under samrådsperioden skriftliga yttranden till 
kundtjanst@eksjoenergi.se genom att dels annonsera på företagets hemsida att det pågick 
samråd, dels till de större berörda intressenterna per mejl. De intressenter som blev direkt 
notificerade är följande: 

• Svenska kraftnät 
 

Efter samrådet utvärderades synpunkterna internt på Eksjö Elnät och eventuella justeringar 
baserades på dessa genomfördes i nätutvecklingsplanen. Inkomna yttranden redovisas och 
bemöts i en samrådsredogörelse, vilken kommer publiceras i samband med offentliggörandet av 
den slutgiltiga nätutvecklingsplanen.  

5.1. Redovisning av resultat från offentligt samråd  

Resultatet från det offentliga samrådet redovisas separat i enlighet med 
Energimarknadsinspektionens rekommendationer. Samrådsredogörelsen redogör för vilka 
aktörer som lämnat synpunkter på nätutvecklingsplanen, vilka synpunkter som lämnats och hur 
Eksjö Elnät har beaktat dessa vid framtagning av den slutgiltiga versionen av 
nätutvecklingsplanen.  
 

https://eksjoenergi.se/elnat/natutvecklingsplan/
mailto:kundtjanst@eksjoenergi.se

